
MISSION HYGIENE ET SECURITE – ACADEMIE DE CAEN 1 

DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES DU COLLEGE  ALBERT CAMUS DE TINCHEBRAY 
 

GRILLE D’INVENTAIRE ET DE MESURES PREVENTIVES (2014 -2015) 
 
Unité de travail : Vie scolaire et circulation intérieure 
 

Dangers  Description des Risques 
Nombre de 
personnes 
exposées 

Mesures de prévention 
Intrinsèques, collectives, individuelles 

Urgences 

Risque électrique 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------- 
Risque incendie 
 
 
 
----------------------------------- 
Risque de chute 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------- 
Risques liés à l’accueil 
d’un enfant déficient 
visuel 
 
 
 

* risque pour les élèves d’avoir accès 
au courant dans les commandes 
d’interrupteurs (suite à des jeux 
d’élèves d’ôter les capuchons des 
interrupteurs) 

 
 
--------------------------------------------------------- 

• blocs secours ne tenant pas la 
charge durant le délai 
règlementaire d’une heure 

 
--------------------------------------------------------- 

• Risque de chute dû au fait que les 
cartables traînent dans les couloirs 
et les escaliers 

• Problème des portes coupe-feu 
qui ne sont pas aimantées et les 
élèves se cognent régulièrement 
avec 

--------------------------------------------------------- 
• risque avec les escaliers 
• problème de repérage 

Tous 
 
 
 
 
 
 

------------------------- 
Tous 

 
 

 
------------------------- 

Tous 
 
 
 
 
 
 

------------------------- 
1 

Au fur et à mesure, l’agent de maintenance a collé 
de nouveaux interrupteurs 
Le risque est donc fortement diminué 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------- 
remplacement des blocs secours défectueux dans 
les plus brefs délais et au fur et à mesure des 
constats / remplacement en cour d’année de la 
centrale incendie qui ne fonctionnait plus  
 
--------------------------------------------------------------------- 
Information faite aux élèves via la vie scolaire 
d’entreposer les sacs et cartables sur les étagères 
dédiées (nouvelles étagères posées + réparation 
des étagères cassées + casiers à l’extérieur) 
* ticket GLPI n° 597 pour demander d’assujettir les 
portes via 1 aimant sur l’alarme incendie – 
programmation semaine 28 
--------------------------------------------------------------------- 

• pose de bandes podotactiles prévue (en 
amont de l’escalier) + pose de rampe 
d’escalier lorsqu’il n’y en a pas 

• éventuellement affichage en braille à prévoir 
au fur et à mesure des besoins décelés 

 
A 
 
 
 
 
 

------------------ 
M 

 
 
 
------------------ 
         A 
 
 
 
 
         A 
 
------------------ 
         S  

Quatre niveaux d’urgence : 
(I)    Immédiatement : pouvant faire l’objet d’un danger grave et imminent (Ex : machine non conforme) 
(M)  à réaliser dans le mois 
(S)   à réaliser dans les 6 mois 
(A) à réaliser dans l’année   
(R)    résolu – risque levé                                                                                                                                                                                                              



MISSION HYGIENE ET SECURITE – ACADEMIE DE CAEN 2 

DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES DU COLLEGE  ALBERT CAMUS DE TINCHEBRAY 
GRILLE D’INVENTAIRE ET DE MESURES PREVENTIVES (2014 -2015) 

 
 
Unité de travail : Vie scolaire et aires de circulation extérieures  
 

Dangers Description des Risques 
Nombre de 
personnes 
exposées 

Mesures de prévention 
Intrinsèques, collectives, individuelles 

Urgences 

Risque de chute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 
Problème de surveillance 
 
---------------------------------- 
Risque incendie 
 
--------------------------------- 
Risque de dégradation 
du bâtiment 
 
 
 
---------------------------------- 
Sécurisation des abords 
 
 
---------------------------------- 
Protection contre les 
intempéries 

• cours non planes ( ! verglas) 
 
• Stockage de cartables sous le préau, sur 

le chemin de passage 
 

• circulation de véhicules pouvant être 
dangereuse (livraisons ; pompiers..) 

 
 
 
------------------------------------------------------------------ 
Difficulté à surveiller les élèves derrière les 
arbres ou les haies  
------------------------------------------------------------------ 

• alarme audible en tout point à l’extérieur 
quelque soit l’activité ? 

------------------------------------------------------------------ 
• aspect fissuré du bâtiment (risque 

d’infiltration et chute par endroit de 
l’enduit de la façade) 

 
 
------------------------------------------------------------------ 

• risque d’intrusion 
 
 
----------------------------------------------------------------- 

• exposition des élèves aux intempéries dans la 
cours du bas et pour l’attente des bus 

Tous 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
--------------------- 
        Tous 
 
--------------------- 

Tous 
 

--------------------- 
Tous 

 
 
 

 
--------------------- 

Tous 
 
 
---------------------

Tous 

*Demande faite au CG pour aplanir les surfacesTicket GLPI n° 594 en  
attente des travaux d’EUROVIA réalisés normalement cet été 2014 
* installation de rampes d’escaliers où il en manque + pose d’un 
nouveau grillage côté self et côté piste de saut par EUROVIA 
* demande répétée aux élèves de ranger leurs affaires dans les 
endroits dédiés – déplacement des casiers sous le préau pour 
dégager les accès + réalisation d’étagères par OP pour augmenter les 
possibilités de rangement 
* l’accès pompiers est matérialisé + l’accès personnes handicapées à 
prévoir + il faudrait un projet de délimitation de la cours du bas pour 
empêcher l’accès par les élèves à une partie de la cour 
* mise aux normes des escaliers (bandes podotactiles + nez de 
marche + peinture de contraste) à réaliser 
-------------------------------------------------------------------------- 
Réorganisation des espaces verts en partie réalisée (taille des arbres, 
abattage de haie ou condamnation d’espaces) à poursuivre 
-------------------------------------------------------------------------- 
* exercices d’évacuation réalisés régulièrement 
 
---------------------------------------------------------------------- 
*isolation et rénovation des façades à envisager dans le cadre du 
diagnostic 
*pour les chutes d’enduits, l’OP a réalisé un mortier de ragréage en 
attendant + épaufrures traitées par le Conseil Général 
*Problème de fissure matérialisé concrètement en salle de musique 
(joint refait voir si ce sera suffisant) 
---------------------------------------------------------------------- 

les portails devraient avoir un aspect dissuasif, mais leur fragilité 
met en cause leur efficacité – diagnostic sécurité mené avec les 
gendarmes / mise en place d’1 portail automatique ds la cour 
inférieure 
revoir également le grillage cour inférieure 

---------------------------------------------------------------------- 
* demande faite au CG pour la construction d’un abri (demande 
relancée sur GLPI  - ticket n° 126 mais pas de possibilité dans 
l’immédiat, à relancer ultérieurement) 

 
A 
 

A 
 

A 
 
 
 
 
 

------------------ 
S 

------------------ 
A 

 
------------------ 

A 
 

A 
 

S 
------------------ 

A 
 
 
------------------

A 
 
 

Quatre niveaux d’urgence : 
(I)    Immédiatement : pouvant faire l’objet d’un danger grave et imminent (Ex : machine non conforme) 
(M)  à réaliser dans le mois 
(S)   à réaliser dans les 6 mois 
(A)   à réaliser dans l’année 
(R)   résolu – risque levé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



MISSION HYGIENE ET SECURITE – ACADEMIE DE CAEN 3 

DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES DU COLLEGE  ALBERT CAMUS DE TINCHEBRAY  

 
GRILLE D’INVENTAIRE ET DE MESURES PREVENTIVES (2014 -2015) 

 
 
Unité de travail : Infirmerie 
 

Dangers Description des Risques 
Nombre de 
personnes 
exposées 

Mesures de prévention 
Intrinsèques, collectives, individuelles 

Urgences 

Risque chimique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produits chimiques utilisés par 
l’établissement 

Professeurs de 
sciences 
 + labo photos      
+ infirmière 

• mise en place d’un classeur listant les fiches 
de données de sécurité des produits 
chimiques utilisés en sciences et au labo 
photo 

A réactualiser régulièrement 

S 

Quatre niveaux d’urgence : 
(I)    Immédiatement : pouvant faire l’objet d’un danger grave et imminent (Ex : machine non conforme) 
(M)  à réaliser dans le mois 
(S)   à réaliser dans les 6 mois 
(A)   à réaliser dans l’année 
(R)    résolu – risque levé                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                     



MISSION HYGIENE ET SECURITE – ACADEMIE DE CAEN 4 

DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES DU COLLEGE  ALBERT CAMUS DE TINCHEBRAY 
GRILLE D’INVENTAIRE ET DE MESURES PREVENTIVES (2014 -2015) 

 
 
Unité de travail : Salles de classe classiques 
 

Dangers Description des Risques 
Nombre de 
personnes 
exposées 

Mesures de prévention 
Intrinsèques, collectives, individuelles 

Urgences 

Ambiance/ aération 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------- 
Risque incendie 
 
----------------------------------------- 
Risque de chute 
 
 
 
 
----------------------------------------- 
Risque de chute d’une vitre en 
salle de musique 
 
 
 

Dégradation prématurée des 
peintures – condensation – 
assainissement des salles de classe 
 
Fissure constatée en salle de 
musique 
 
 
-------------------------------------------------- 
Sorties de secours identifiées dans 
chaque salle de classe ? 
--------------------------------------------------- 
Poutres apparentes dangereuses au 
CDI et en Arts plastiques (plusieurs 
élèves et professeurs se sont déjà 
assommés) 
 
-------------------------------------------------- 
La vitre côté coursive est fêlée, risque 
de chute 
 
 

Tous 
 
 
 

Tous 
 
 
 

------------------------- 
Tous 

 
------------------------- 

Tous 
 
 

 
 
------------------------- 

Tous 
 
 
 

Problème posé dans le cadre du diagnostic (VMC à 
envisager) – problème d’isolation également 
Dans les classes les plus atteintes dépose 
d’absorbeurs d’humidité + traitement extérieur des 
épaufrures réalisé 
Le collège a pris en charge un devis (ticket GLPI n° 
591) afin de trouver une solution pour qu’il n’y ait 
plus d’infiltration d’eau en salle de musique 
---------------------------------------------------------------------- 
Mise en place de bouton molleté par l’agent du 
collège dans chaque salle de classe  
---------------------------------------------------------------------- 
Pas de solution à proposer puisque ces poutres sont 
porteuses de la toiture et ne peuvent être éliminées 
En attendant, réorganisation des tables et chaises 
en salle d’arts plastiques, pour limiter la circulation 
dangereuse 
--------------------------------------------------------------------- 
remplacement de la vitre effectué 
 
 
 
 

 
A 
 
 
 

R 
 

------------------ 
R 

 
 
------------------ 
 
          A 
 
 
 
------------------ 
         R 
 
 

 

Quatre niveaux d’urgence : 
(I)    Immédiatement : pouvant faire l’objet d’un danger grave et imminent (Ex : machine non conforme) 
(M)  à réaliser dans le mois 
(S)   à réaliser dans les 6 mois 
(A)   à réaliser dans l’année   
     (R)    résolu – risque levé                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                            ) 



MISSION HYGIENE ET SECURITE – ACADEMIE DE CAEN 5 

DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES DU COLLEGE  ALBERT CAMUS DE TINCHEBRAY 
 

GRILLE D’INVENTAIRE ET DE MESURES PREVENTIVES (2014 -2015) 
 

 
Unité de travail : Enseignement sportif 
 

Dangers Description des Risques 
Nombre de 
personnes 
exposées 

Mesures de prévention 
Intrinsèques, collectives, individuelles 

Urgences 

Risque d’ambiance 
 
----------------------------------------- 
Risque électrique 
 
 
---------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aération, assainissement : vestiaires 
trop petits ; absence de douches 
-------------------------------------------------- 
Radiateurs détériorés 
 
 
--------------------------------------------------- 
 

Tous 
 

------------------------- 
Tous 

 
 

------------------------- 
 

Nettoyage et désinfection de la salle, et notification 
de ces manquements lors du diagnostic 
---------------------------------------------------------------------- 
Réparation dès que possible+ prévoir système plus 
compatible dans une salle de sport (signalisation 
faite au CG) ticket GLPI n°1039 
---------------------------------------------------------------------- 
 

A 
 

----------------- 
A 
 
 

----------------- 
 

Quatre niveaux d’urgence : 
(I)    Immédiatement : pouvant faire l’objet d’un danger grave et imminent (Ex : machine non conforme) 
(M)  à réaliser dans le mois 
(S)   à réaliser dans les 6 mois 
(A)   à réaliser dans l’année  
 (R)    résolu – risque levé                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                            



MISSION HYGIENE ET SECURITE – ACADEMIE DE CAEN 6 

DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES DU COLLEGE  ALBERT CAMUS DE TINCHEBRAY 
GRILLE D’INVENTAIRE ET DE MESURES PREVENTIVES (2014 -2015) 

 
 
Unité de travail : RESTAURATION/ PREPARATION + SELF 
 

Dangers Description des Risques 
Nombre de 
personnes 
exposées 

Mesures de prévention 
Intrinsèques, collectives, individuelles 

Urgences 

Risque d’ambiance 
 
----------------------------------------- 
Risque sanitaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau sonore élevé dans le 
réfectoire 
--------------------------------------------------- 
Impossibilité de respecter toutes les 
normes HACCP due à l’aménagement 
des locaux 
 
 
 
 
 
 

          Tous 
 
------------------------- 
           Tous 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maintien du calme en attendant réponse donnée par 
diagnostic (voir ticket GLPI n° 595) 
--------------------------------------------------------------------- 
Poursuivre la maîtrise des risques avec le plan de 
maîtrise sanitaire mis à jour suite à la formation du 
chef de cuisine début 2013 + mise à jour des 
connaissances avec l’entreprise RAYNAUD 
Pour les locaux : attente de suite donnée par 
diagnostic (notamment rappel de la zone de 
décartonage obligatoire) 
 
 

 
A 

------------------ 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quatre niveaux d’urgence : 
(I)    Immédiatement : pouvant faire l’objet d’un danger grave et imminent (Ex : machine non conforme) 
(M)  à réaliser dans le mois 
(S)   à réaliser dans les 6 mois 
(A)   à réaliser dans l’année 
 (R)    résolu – risque levé                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                   



MISSION HYGIENE ET SECURITE – ACADEMIE DE CAEN 7 

DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES DU COLLEGE  ALBERT CAMUS DE TINCHEBRAY 
GRILLE D’INVENTAIRE ET DE MESURES PREVENTIVES (2014 -2015) 

 
 
Unité de travail : Atelier de l’OP/ Chaufferie  
 

Dangers Description des Risques 
Nombre de 
personnes 
exposées 

Mesures de prévention 
Intrinsèques, collectives, individuelles 

Urgences 

Risque d’ambiance 
 
----------------------------------------- 
Risque toxique 
 
----------------------------------------- 
Risque incendie 
 
 
 
 
 
 
Risque électrique 
 
 
 
 
 
 

Luminosité insuffisante – manque 
d’aération ; niveau sonore élevé 
--------------------------------------------------- 
Présence de produits chimiques 
(peintures…) 
--------------------------------------------------- 
1 seule porte, pas de sortie de 
secours 
 
Nouvelles réserves émises suite à la 
visite des installations électriques par 
la société DEKRA 
 
 
 
 
 

1 
 

------------------------- 
1 
 

------------------------ 
1 
 
 
 

Tous 
 
 
 
 
 
 

Signalisation de ces points dans diagnostic – pour 
envisager autre implantation 
--------------------------------------------------------------------- 
Prévoir tableau récapitulatif des nouveaux 
pictogrammes 
---------------------------------------------------------------------- 
Problème structurel 
 
 
 
Le rapport a été transmis au Conseil Général – en 
attente de décision pour savoir si les réserves 
doivent être levées. Le collège s’occupera de tous 
les points pour lesquels l’habilitation électrique de 
l’OP le permet. 
 
 

 
A 

------------------ 
 

S 
------------------ 

A 
 
 
 

 
 
 

A 
 
 
 
 

Quatre niveaux d’urgence : 
(I)    Immédiatement : pouvant faire l’objet d’un danger grave et imminent (Ex : machine non conforme) 
(M)  à réaliser dans le mois 
(S)   à réaliser dans les 6 mois 
(A)   à réaliser dans l’année 
 (R)    résolu – risque levé                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISSION HYGIENE ET SECURITE – ACADEMIE DE CAEN 8 

Programme annuel de prévention de prévention des risques du collège Albert Camus de Tinchebray 
Année scolaire : 2014-2015 

Risques identifiés par Inspecteur 
Hygiène et Sécurité 

Mesures de prévention privilégiées Urgences Actions lancées le / suivi 
assuré par la gestionnaire 

Réalisées le /par 

1) Dysfonctionnement cuisine : absence 
de zone de décartonnage – risque de 
contamination lors de livraisons 

 
 
 

2) bureau du chef de cuisine donnant 
directement dans la zone de cuisson  

 
 
3) Formation du personnel sur sauvetage 

et secourisme au travail (sst)  
 
 
 

4) Réfectoire : problème de nettoyage de 
baies vitrées en hauteur 

 
 

5) Problème de stockage des produits sur 
le lieu de travail de l’OP 

 
 
 
 

6) Laboratoire : d’inventaire des produits 
dangereux 

 
7) Laboratoire : stockage de matériel en 

hauteur 
 
 

1) devis envoyé au Conseil Général 
(CG) en mars 2010 : en attente de 
réponse favorable à l’aménagement 
d’une zone de décartonnage – ticket 
GLPI n° 127 

 
2) devis pour cloisonnement transmis 

au conseil général en mars 2010 
– attente de réponse 

3) formation réalisée via le collège en 2 
vagues – il faudrait repasser 
une formation de réactualisation 
des connaissances 

4) une demande devrait être faite au 
Conseil Général pour faire venir 
une entreprise de nettoyage 

5) absence de local de rangement des 
produits pour l’OP – difficultés 
liées à l’emplacement de 
l’atelier 

 
6) Le recensement a été effectué, suivi 

des mises à jours 
 
7) Un travail d’évacuation a déjà été entrepris, 

poursuite pour limiter au maximum le 
stockage en hauteur – besoin de 
nouvelles armoires 

 

 
A 
 

 
 
 
 
 
 

A 
 
 

 
 

A 
 
 
 
 
 

A 
 
 

 
 

A 
 
 
 

 
 

M 
 

 
 

S 
 

 
 

 
Relance faite auprès du CG en mai 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juin 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUIN 2012 
 
 
 
 
Juin  2012 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formation PSC1 assurée par 
mme BLANPAIN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classeur réalisé et gardé à 
l’infirmerie – mises à jour 
régulières 
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8) Laboratoire : armoires de stockage des 
produits non conformes 

 
 
 
 

 
 

9) laboratoire : absence de téléphone 
 
 

 
 
 

10) labo photo : Problème d’aération 
de ce local 

 
 
11) labo photo : absence de ferme 

porte 
 

12) CDI : questionnement sur VMC 
 
 
 
 
 

8) Etude faite sur l’aménagement d’une 
ventilation en circuit fermé sur 
l’armoire de stockage des 
produits dangereux récente – 
réorganisation des produits pour 
qu’il n’y ait plus d’émanation 
vers l’extérieur 

 
9) La proximité de l’administration 

n’implique pas forcément 
l’installation d’un téléphone, 
néanmoins, rappel des 
coordonnées utiles apposé 

 
10) Absence de VMC : problème 

devra être évoqué lors de 
travaux dans le collège 

 
11) Vu pour l’achat d’un ferme 

porte 
 
12) La demande a été faite au CG 

pour savoir si la VMC était à 
double flux, en attente de 
réponse 

 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

M 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 

S 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 

JUIN 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juin 2012 
 
 
 
JUIN 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Récupération d’armoires en 
cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programme de prévention présenté à la Commission Hygiène et Sécurité le          et au CA du 30/ 06 /2014
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